Wojewodzka Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

www.wsse-kielee.pl
E-mail: lab.hki@wsse-kiclce.pl tel. 413655436
fax 413451873

Niniejsze sprawozdanic sowiera wyniki badan ozieczone svarbolems (A" objete zakresem akredytaci PCA e AB 532

oraz wyniki bade vicakredyiovanyel. Wyniks spoza zakresu akredytacis nie posiadajy oziezenia A7

Nr sprawozdania: LHS.QOST?@{ 2020 Kielce, dnia: 2020 -08- 19
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 556/0BS/N/20

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4

DOKUMENT: Protokot Nr SE.la 4251/83-90 /20 z dnia: 05.08.2020  do LHS.9011.192.2019
RODZAJ PROBKI: woda
OCENA STANU PROBK]I: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI: -woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji;
Kryta Plywalnia "Polanika", Chrusty, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnansk; 2604PBAS0012;
A (1) -woda wprowadzana do basenu plywackiego; 2604PPPPW 8014;

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PPIS Kielce (J.Krzysiek, J. Banasik)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007: 10/04/PO-03.
DATA | GODZINA POBORU PROBK]: 05.08.2020 godz.10.15
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 05.08.2020 godz.12.00
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 05.08.2020/ 17.08.2020
Wartosé
Badane parametry Jednostka Kod | Znak  Wynik Identyfikacja metody
parametryczna "
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100m| 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba Pseudomonas aeruginosa (A) jtk/100m]| 019a = 0 0 PN-EN ISO 16266 :2009
Ogélna liczba mikroorganizmow w : B . 20% PN-EN ISO 6222:2004
temp. 36+2°C po 48h inkubacji (A} i) H2a ; 8 Bl 100" Metoda posiewu wglebnego
P PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12
Legionella sp. (A) jtk/100ml 023a = Gk - 0 Matrix A, procedura 5, podtoze A (BCYE), procedura
) 7. podioze B lub C
. B . . 0,3% PN-EN ISO 7027-1:2016-09

Metnose (A) NTU 052a = 027 '+0,05 0.5 Metada pefelomelieare
Azotany (A) mg NOy/dm® - = 104 +10* i PN-82/C-04576.08
Azolany (A) Y mg NOs/dm” | 110b = 35 05" 20 PN-82/C-04576.08
Bromodichlorometan (A) mg/dm® 238b < 0,0010 - PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
Dibromochlorometan (A) mg/dm® 255b < 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Bromoform (A) mg/dm® 324b < 0,0010 - PN-EN SO 10301:2002 Rozdziat 2

4 B ) 0,03" ) ,
Chloroform (A) mg/dm 328b = 0,011 0,002 655 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
5 THM ™ (A) mg/dm” 332b = 0,011 #0,002* 0.1 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Utlenialnosc (A) mg /dm” - = 12 03" < PN-EN ISO 8467:2001
Utlenialnosé (A) ¥ mg /dm’ 333b = 06 02" 4 PN-EN ISO 8467:2001

Strona1z?2 Zalgeznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2018r.




Nr sprawozdania: LHS.9051.1. GJM 2020 Kielce, dnia: 2020 -08- 19

jtk - jednostki tworzace kolonie

' _ najwyzsze dopuszczalne wartosci wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz.U. z dnia 2 grudnia 2015, poz. 2016)

21 najwyzsza dopuszczalna wartosé w wodzie wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacii

1 najwyzsza dopuszczalna wartos¢ w wodzie w niecce basenowej, w wodzie w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajgce
aerozol wodno-powietrzny oraz w wodzie w nieckach basenowych udostepnianych do nauki ptywania dla niemowlat i matych dzieci do lat 3

“ _ podana warto$¢é stanowi réznice pomiedzy warto$cia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej
do pywalni (probka: 563/0BS/N/20 z dnia poboru 05.08.2020)

%) najwyzsza dopuszczalna wartosc w wodzie wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w wodzie w niecce basenowej, 0raz w wodzie
w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny

) najwyzsza dopuszczalna warto$¢ w wodzie w nieckach basenowych udostepnianych do nauki plywania dla niemowlat i matych dzieci do lat 3

.5 THM warto¢ oznacza sumeg stezen zwigzkow: trichlorometan, promadichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan

* - niepewno$¢ rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% i wspdlczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody

Autoryzowat: Zatwierdzit:

Lii.

2020 108- 1 8

Oswiadcza sig, ze!
1. Wyniki badania odnoszg sig wylacznie do dostarczong) probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sa informacjami pozyskanymi od Klienta
4. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badar
5. Niniejsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium

Strona 2z 2 Zalacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01 .01.2018r.



Poiskie Cenvrum

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kiclcach
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellonska 68, 23-734 Kielce

www.wsse-kiclee.pl
tel, 413655436
fax 413451873

E-mail: lab.hk@wsse-Kiclce.pl

Niniesze sprawozdmiic sowicra wyiki badan osmeezone syinbolent (A", objete sakresem ake edytaci PCA nr AB 552

oraz wyniki berdeni wicakredviowanyeh Wyniki spoza zakresn akredviacii nie posiadajy oziezenia A"

Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

LHS.9051.1.J0- 2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Kielce, dnia:

2020 -08- 1 9

557/0BS/N/20

NUMER PROBK! NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBK]:
PUNKT POBORU PROBK]:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg;

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONGZENIA BADANIA:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4

Protokét Nr SE.la 4251/ 83-90 /20
woda

bez zastrzezen

-woda w niecce basenowej;
Kryta Ptywalnia "Polanika", Chrusty, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnansk; 2604PBAS0012:
B (2) - basen plywacki; 2604PPPPW 8017

z dnia: 05.08.2020 do LHS.9011.192.2019

Przedstawiciel PPIS Kielce (J Krzysiek, J. Banasik)

PN-1SO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07: PN-EN I1SO 19458:2007; 10/04/PO-03,
05.08.2020 godz. 9.15
05.08.2020 godz.12.00
05.08.2020/ 17.08.2020

Wartos¢
Badane parametry Jednostka Kod | Znak  Wynik Identyfikacja metody
parametryczna "
Liczba Escherichia coli (A) Jtk/100mI 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba Pseudomonas aeruginosa (A) jtk/100mI 019a = 0 0 PN-EN ISO 16266 :2009
; : o 2) ; ;
Qgodlna Ilcz?a m\kroorgamzmqu itkAmi 0222 - 3 [1-10)* 20 . PN-EN ISO.6222‘2004
temp. 36:2°C po 48h inkubacji (A) 100" Metoda posiewu wgtebnego
fie PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12

Legionella sp. (A) jtk/100mI 023a = kit 0 Matrix A, procedura 5, podioze A (BCYE), procedura

WyKTy 7, podioze B lub C

” B ) N 0,3 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Metnosc (A) NTU 052a = 025 't005 0.5 Metoda nefelometryczna
Azotany (A) mg NO3,'fdm3 - = 9.6 +1,0* PN-82/C-04576.08
Azotany (A) ¥ mg NOy/dm® | 110b = 27 04 20 PN-82/C-04576.08
Bromodichlorometan (A) mg/dm’* 238b < 0,0010 PN-EN I1SO 10301:2002 Rozdziat 2
Dibromochlorometan (A) mg/dm3 255h < 0,0010 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Bromoform (A) mg/dm?® 324b < 0,0010 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
. - . 0,03 , .

Chloroform (A) mg/dm 328b = 0013 10,002 0020 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
¥ THM ™ () ma/dm? 332b = 0,013 10,002 0.1 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Utlenialnosé (A) mg /dm?® - = 14 103* - PN-EN ISO 84672001
Utlenialnosé (A) ¥ mg /dm® | 333b = 08 02 4 PN-EN ISO 8467:2001

Strona1z2

Zalgcznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2018r.




2020 -08- 19

Nr sprawozdania: LHS 9051 .1. @02 2020 Kielce, dnia:

jtk - jednostki tworzace kolonie

" _najwyzsze dopuszczalne wartosci wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia @ listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(Dz.\. z dnia 2 grudnia 2015, poz. 2016)

2 najwyzsza dopuszczaina wartoéé w wadzie wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulaci

3 _najwyzsza dopuszczalna wartosé w wodzie w niecce basenowej, w wodzie w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace
aerozol wodno-powietrzny oraz w wodzie w nieckach basenowych udostepnianych do nauki plywania dla niemowlat i matych dzieci do lat 3

“_ podana warto$c stanowi réznice pomiedzy wartoscig tege parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawarto$cig w wodzie doprowadzane]
do ptywalni (probka: 563/0BS/N/20 z dnia poboru 05.08.2020)

1 najwyzsza dopuszczalna wartos¢ w wodzie wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w wodzie w niecce basenowej, oraz w wodzie
w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny

181 najwyzsza dopuszczalna wartosé w wodzie w nieckach basenowych udostepnianych do nauki plywania dla niemowlat i matych dzieci do lat 3

P_ 5 THM warto$¢ oznacza sume stezen zwiazkow: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan

* - niepewnosc rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% i wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody

Autoryzowat: Zatwierdzit:

+E a4

2020 -04- 18

Oswiadcza sig, ze:
1. Wyniki badania odnoszg si¢ wylacznie do dostarczonej probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.
3. Laboratorium nie ponasi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. 53 informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuije Klient, 2 1 pozostaje w Laboratorium

Strona 2z 2 Zalacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01 2018r.



Puiskit Cenrnum
AKREDYFACH

AB 552

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

www.wsse-Kielee.pl
tel. 413655436
fax 413451873

E-mail: lab.hk@wsse-kiclee.pl

Ninsiejsze spravvozdanie zanwicra wyiiki badan oziezone symbolem (A", objete zakresem akredviacii PCA wmr AR 332

oraz Wysiki bodeus sieakeedviowanyoh, Wniki spoze zakresi akredvtacii nie posicdaga ozaczenia A"

Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

LHS.9051.1.60Y 2020
SPRAWOZDANIE Z BADAN

Kielce, dnia:

2020 -08- 19

558/0BS/N/20

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4

Protokot Nr SE.la 4251/ 83-90 /20
woda

bez zastrzezen

-woda wprowadzana do niecki basenowe] z systemu cyrkulacji;

Kryta Plywalnia "Polanika”, Chrusty, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnansk; 2604PBAS0012:
C (1) -woda wprowadzana do basenu rekreacyjnego; 2604PPPPW 8015:

z dnia: 05.08.2020 do LHS.9011.192.2019

Przedstawiciel PPIS Kielce (J.Krzysiek, J. Banasik)

PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN I1SO 19458:2007; 10/04/P0O-03.
05.08.2020 godz.10.30
05.08.2020 godz.12.00
05.08.2020 / 17.08.2020

Wartos¢
Badane parametry Jednostka Kod | Znak  Wynik Identyfikacja metody
parametryczna '
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml| 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba Pseudomonas aeruginosa (A) jtk/100ml 019a = 0 0 PN-EN ISO 16266 :2009
Ogdlna liczba mikroorganizmow w . 20 PN-EN ISQ 6222:2004
= -14)* g
temp. 36x2°C po 48h inkubacji (A) o Vieh g [l 100" Metoda posiewu wglebnego
i PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12

Legionella sp. (A) jtk/100ml 023a = krvto 0 Matrix A, procedura 5, podioze A (BCYE), procedura

bk 7. padioze B lub €

iy ;3% PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Metnost (4) AT O 50 0,5% Metoda nefelometryczna
Azotany (A) mg NO»/dm* - = 175  #1.8* PN-82/C-04576.08
Azotany (A) ¥ mg NO-/dm” | 110b = 106 +15 20 PN-82/C-04576.08
Bromodichlorometan (A) mg,t‘dm3 238b < 0,0010 PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
Dibromochlorometan (A) rng,'dm3 255b < 0,0010 PN-EN I1SO 10301:2002 Rozdziat 2
Bromoform (A) mg/dm?® 324b < 00,0010 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
(5]

Chioroform (A) mgidm® | 328b = 0,012 20,002" g'gjm PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
¥ THM "™ (A) mg/dm?® 332b = 0,012 10,002* 0,1 PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdzial 2
Utlenialnosc (A) mg fdm? - = 1.5 +0,3* PN-EN ISO 8467:2001
Utlenialnosc (A) ¥ mg /dm’ 333b = 09 +03* 4 PN-EN ISO 8467:2001

Strona 122

Zalgcznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2018r.




Nr sprawozdania: LHS.9051.1 @)')j 2020 Kielce, dnia: 202{] -08- 19

jtk - jednostki tworzgace kolonie

1 _ najwyzsze dopuszczalne wartosci wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach
(Dz.U. z dnia 2 grudnia 2015, poz. 2016)

2. najwyzsza dopuszczalna wartos¢ w wodzie wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji

¥ _ najwyzsza dopuszczalna wartos¢ w wodzie w niecce basenowej, w wodzie w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace
aerozol wodno-powietrzny oraz w wodzie w nieckach basenowych udostepnianych do nauki ptywania dla niemowlat i matych dzieci do lat 3

) _ podana warto$¢ stanowi réznicg pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzangj
do ptywalni (probka: 563/0BS/N/20 z dnia poboru 05.08.2020)

) najwyzsza dopuszczalna warto$¢ w wodzie wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w wodzie w niecce basenowej, oraz w wodzie
w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny

%) najwyzsza dopuszczalna wartos¢ w wodzie w nieckach basenowych udostepnianych do nauki plywania dla niemowiat | malych dzieci do lat 3

i 5 THM wartos¢ oznacza sume stezen zwiazkow: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan

* - niepewnos$é rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody

Autoryzowat: Zatwierdzit:

2020 -08-1 8

O$wiadcza Sie, Ze:
1. Wyniki badania odnoszg si¢ wylacznie do dostarczone] prébki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przystuguje prawo reklamaciji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Ninigjsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona2z2 Zatacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01.2018r



PuLskie TEnTaon

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

www.wsse-kielee.pl

E-mail: lab.hlvawsse-Kielee.pl tel. 413655436
fax 413451873

Nitricjyze sprawozdmiie zawiera wywiki badan oziaczone symbolem A, objele zakresem akredytacii PCA nr AB 552

orazwyaiki hadeui ineakedviowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacii nie posiadagy ozmaczenia A"

Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

LHs.9051.1. GOY 2020 Kielce, dnia: 2020 -08- 1 §
SPRAWOZDANIE Z BADAN

559/0BS/N/20

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,

ul. Skibinskiego 4

Protokot Nr SE.la 4251/ 83-90 /20  z dnia: 05.08.2020 do LHS.9011.192.2019
woda

bez zastrzezen

-woda w niecce basenowej wyposazonej w urzgdzenia wytwarzajgce aerozol wodno-

powietrzny;
Kryta Ptywalnia "Polanika", Chrusty, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnansk; 2604PBAS0012:
D (3) - basen rekreacyjny; 2604PPPPW 8018;

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PPIS Kielce (J.Krzysiek, J. Banasik)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007: 10/04/P0-03.
DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 05.08.2020 godz. 9.30
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 05.08.2020 godz.12.00
DATA ROZPOCZECIA BADANIA /DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 05.08.2020/ 17.08.2020
Wartosé
Badane parametry Jednostka | Kod |[Znak  Wynik Identyfikacja metody
parametryczna "

Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN IS0C 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba Pseudomonas aeruginosa (A) jtk/100ml 01%a = 0 0 PN-EN ISO 16266 :2009
Ogéina liczba mikroorganizmow w ; N 3 20 PN-EN 1SO 6222:2004
temp. 36+2°C po 48h inkubacji (A) S lias - % (0= 100 Metoda posiewu wgltebnego

wiks PN-EN 1SO 11731:2017-08+Ap1:2019-12
Legionella sp. (A) jtk/100ml 023a = T 0 Matrix A, procedura 5, podioze A (BCYE), procedura

YRIY 7. podioze B lub C

(2) & 4 i
Metnosé (A) NTU 052a < 020 0,3‘” PN-EN ISO 7027-1:2016-09
05" Metoda nefelometryczna
Azotany (A) mg NOy/dm® - = 177 18* - PN-82/C-04576.08
Azotany (A) " mg NOy/dm® | 110b = 10,8 #1,6* 20 PN-82/C-04576.08
Bromodichlorometan (A) mg.‘dm3 238b = 0,0011 +0,002* - PN-EN I1SO 10301:2002 Rozdziat 2
Dibromochlorometan (A) mgfdma 255b < 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Bromoform (A) mgf‘dm:' 324b < 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
P ) 0,03 ‘ ‘

Chloroform (A) mg/dm 328b = 0,015 0,003 0.02 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
¥ THM ™ (A) ma/dm’® 332b = 0,016 +0,003* 0.1 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Utlenialnose (A) mg /dm’ - = 09 102* - PN-EN ISO 8467:2001
Utlenialnosé (A) ' mg /dm® 333b = 03 101" 4 PN-EN ISO 8467:2001

Strona 12z 2
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Kielce, dnia:

Nr sprawozdania: LHS.9051.1. Q)O(" .2020

jtk - jednostki tworzace kolonie
() najwyzsze dopuszczalne wartosci wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach
(Dz.U. z dnia 2 grudnia 2015, poz. 2016)
12, najwyzsza dopuszczalna warto$é w wodzie wprowadzonej do niecki basenowe| z systemu cyrkulacji
® najwyzsza dopuszczalna warto$¢ w wodzie w niecce basenowej, w wodzie w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace
aerozol wodno-powietrzny oraz w wodzie w nieckach basenowych udostepnianych do nauki plywania dia niemowlat i malych dzieci do lat 3
) _ podana wartos¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawarto$cig w wodzie doprowadzanej

do ptywalni (probka: 563/0OBS/N/20 z dnia poboru 05.08.2020)
%1 najwyzsza dopuszczalna warto$¢ w wodzie wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w wodzie w niecce basenowej, oraz w wodzie
w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajgce aerozol wodno-powietrzny
). najwyzsza dopuszczalna warto$¢ w wodzie w nieckach basenowych udostgpnianych do nauki ptywania dia niemowlat i matych dzieci do lat 3

Ph_ 5 THM warto$¢ oznacza sume stezen zwigzkow: frichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan
* . niepewnosé rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% i wspdlczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody
Zatwierdzit:

Autoryzowat:

L

2020 -08- 18

Oswiadcza sig, ze:
1. Wyniki badania odnoszg sig wytacznie do dostarczonej probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania

opisu migjsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
4, Klientowi przystuguje prawo reklamaciji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.
Zatacznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2018r

Strona2z2



www.wsse-kielee.pl

E-mail: lab.hki@wsse-kielee.pl

ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

(" - \ Wojewadzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
P CA i DZIAL LABORATORYINY
PuLskis Conruum ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

AKREDYTACH

tel. 413655436
fax 413451873

AB 552 Niniejsze sprenvozdensic zenwiera wyniki backait oziaczone symbolem | A”, objete zakresem akredviacit PCA nr AR 332

oraz wywiki badan seakredvioweanyeh, Wyniki spoza zakresw akredyreeyi nie posiadajey oziaczenia A"

I

Nr sprawozdania: LHS.9051.1 GO( 2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 560/0BS/N/20
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

Kielce, dnia: 2028 '[18‘ 1 9

NAZWA | ADRES KLIENTA: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,

ul. Skibiriskiego 4

DOKUMENT:; Protokot Nr SE.la 4251/ 83-90/20  z dnia: 05.08.2020  do LHS.9011.192.2019
RODZAJ PROBKI: woda
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI: -woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji;
Kryta Ptywalnia "Polanika", Chrusty, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnarisk; 2604PBAS0012;
2604PPPPW 8016;

E (1) -woda wprowadzana do Whirpool;

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PPIS Kielce (J.Krzysiek, J. Banasik)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-I1SO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/P0O-03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPQCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

05.08.2020 godz.10.45
05.08.2020 godz.12.00
05.08.2020/ 17.08.2020

Wartosé
Badane parametry Jednostka Kod | Znak  Wynik Identyfikacja metody
parametryczna "
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba Pseudomonas aeruginosa (A) jtk/100ml 019a = 0 0 PN-EN ISO 16266 :2009
Ogolna liczba mikroorganizmow w . 20 PN-EN ISO 6222:2004
| 22 = -13]* i y
temp. 36+2°C po 48h inkubacji (A) It Urea % 2-13] 100® Metoda posiewu wgtebnego
i PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12

Legionella sp. (A) jtk/100ml 023a = — 0 Matrix A, procedura 5, podtoze A (BCYE), procedura

WYRTY! 7. podioze B lub C

o 0:3% PN-EN ISQ 7027-1:2016-09

Mginose (A) LI ez * 020 0,5 Metoda nefelometryczna
Azotany (A) mg NOy/dm” - = 96 110" - PN-82/C-04576.08
Azotany (A) mg NO=/dm® | 110b = 27 04* 20 PN-82/C-04576.08
Bromodichlorometan (A) mg,’dm3 238h < 0,0010 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Dibromochlorometan (A) mg,’dm3 255h < 0,0010 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Bromoform (A) mag/dm® 324b < 0,0010 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Chloroform (A) mg/dm? 328h = 0,019 +0,003" gg;a PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
5 THM " (A) ma/dm® 332b = 0,019 %0003 0.1 PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
Utlenialnosc (A) mg /dm” - = 22 05 PN-EN ISC 8467:2001
Utlenialnosé (A) mg /dm’ 333b = 16 05 4 PN-EN IS0 8467:2001

Strona 1z 2
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Nr sprawozdania: LHS.9051.1 .CO{ 2020 Kielce, dnia: 2020 -08- 1 g

jtk - jednostki tworzace kolonie

™ _ najwyzsze dopuszczaine wartosci wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(Dz.U. z dnia 2 grudnia 2015, poz. 2016)

2. najwyzsza dopuszczalna wartoéé w wodzie wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulagii

B3 najwyzsza dopuszczalna wartoéé w wodzie w niecce basenowej, w wodzie w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajgce
aerozol wodno-powietrzny oraz w wodzie w nieckach basenowych udostepnianych do nauki plywania dla niemowlat | malych dzieci do lat 3

“. podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej
do ptywalni (probka: 563/0BS/N/20 2 dnia poboru 05.08.2020)

) najwyzsza dopuszczalna warto§¢ w wodzie wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w wodzie w niecce basenowej, oraz w wodzie
w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny

®)_ najwyzsza dopuszczalna wartoéé w wodzie w nieckach basenowych udostepnianych do nauki plywania dia niemowlat i malych dzieci do lat 3

.5 THM wartoé¢ oznacza sume stezen zwiazkow: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan

* . niepewnosé rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnodci 95% i wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody

Autoryzowat: Zatwierdzit:

Léd&.

O$wiadcza sie, ze:
1. Wyniki badania odnoszg sie wylgcznie do dostarczonej probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. s informacjami pozyskanymi od Klienta.
Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
. Niniejsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium

[S 1
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Purskie CenTaum
AKREDYTACH

Wojewdodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYINY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

www.wsse-kielee.pl

E-mail: lab.hki@wsse-Kielee.pl

tel. 413655436
fax 413451873

Niniejsze sprawozdaiic zawicra wyniki badan oznaczone symbolem A", objgie zakresem akredytacii PCA e AB 5352

oraz wyniki baci mecakiedyiovanyel. Wynnki spoza zokresu akvedytacyi mie posiadapy ozpaczenin (A"

Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

LHS.9051.1.G;?06 2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN

561/0BS/IN/20
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:
NAZWA | ADRES KLIENTA:

Kielce, dnia: 202{] 'UB‘ Tg

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4

Protokot Nr SE.la 4251/ 83-90 /20
woda
bez zastrzezen

z dnia: 05.08.2020 do LHS.9011.192.2019

-woda w niecce basenowej wyposazonej w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-

powietrzny;
Kryta Ptywalnia "Polanika", Chrusty, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnansk; 2604PBAS0012;
F (3) - Whirpool; 2604PPPPW 8019;

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Przedstawiciel PPIS Kielce (J.Krzysiek, J. Banasik)
PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/PO-03.

05.08.2020 godz. 9.00
05.08.2020 godz.12.00
05.08.2020 / 17.08.2020

Wartosé
Badane parametry Jednostka | Kod Wynik Identyfikacja metody
parametryczna "
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100mI 015a 0 0 PN -EN I1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba Pseudomonas aeruginosa (A) jtk/100mtl 019a 0 0 PN-EN I1SO 16266 :2009
Ogélna liczba mikroorganizméw w i . 20 PN-EN I1SO 62222004
temp. 36+2°C po 48h inkubacji (A) itk/1mi 022a 2 (0-8] 100 Metoda posiewu wgtebnego
i PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12
Legionella sp. (A) jtk/100ml 023a = e 0 Matrix A, procedura 5, podtoze A (BCYE), procedura
wykryto i
7, podtoze B lub C
i 0,32 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Metrose (A LU G5da 020 0,5 Metoda nefelometryczna
Azotany (A) mg NO,/dm* 10,1 %1,0* PN-82/C-04576.08
Azotany (A) mg NOy/dm® | 110b 32 £04* 20 PN-82/C-04576.08
Bromodichlorometan (A) ma/dm® 238b 0,0010 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Dibromochlorometan (A) mg.’dm3 255b 0,0010 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Bromoform (A} ma/dm? 324b 0,0010 PN-EN I1SO 10301:2002 Rozdziat 2
P i 0,03 )

Chloroform (A) ma/dm” 328b 0,021 +0,004 Aiga® PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
¥ THM ™ (A) mg/dm’ 332b 0,027 +0,004* 0,1 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Utlenialnosé (A) mg /dm’ - 2,0 04" PN-EN ISO 8467:2001
Utlenialnosc (A) ¥ mg /dm® 333b 14 04" 4 PN-EN SO 8467:2001
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Nr sprawozdania: LHS.9051.1. 606 .2020 Kielce, dnia: ‘Zﬂll] -08- 1 g

jtk - jednostki tworzgce kolonie

. najwyzsze dopuszczalne wartosci wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(Dz.U. z dnia 2 grudnia 2015, poz. 2016)

2. najwyzsza dopuszczalna warto$é w wodzie wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulagji

P najwyzsza dopuszczaina wartosé w wodzie w niecce basenowej, w wodzie w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace
aerozol wodno-powietrzny oraz w wodzie w nieckach basenowych udostgpnianych do nauki ptywania dla niemowlat i malych dzieci do lat 3

i podana wartos¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzane)
do plywalni (probka: 563/0BS/N/20 z dnia poboru 05.08.2020)

8 najwyzsza dopuszczalna wartos¢ w wodzie wprowadzonej do niecki basenowe] z systemu cyrkulacji, w wodzie w niecce basenowej, oraz w wodzie
w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny

8 najwyzsza dopuszczalna warto$¢ w wodzie w nieckach basenowych udostepnianych do nauki ptywania dla niemowlat i matych dzieci do lat 3

M. 5 THM wartosé oznacza sume stezen zwiazkow: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromachlorometan, tribromometan

* - niepewnosé rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 5% i wspéiczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Whynik podany po znaku "<" oznacza wynik ponize] granicy oznaczenia ilosciowego metody

Autoryzowat: Zatwierdzit:

it

Q$wiadcza sig, ze:
1. Wyniki badania odnoszg sig wytgcznie do dostarczonej probki.
2. Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobrane] przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania 2 badar
5. Ninigjsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona 2z 2 Zatacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01.2018r,



Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach

PCA DZIAL LABORATORYINY
Potsaic Cewtaum ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

www.wsse-Kielee,pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielee.pl tel. 413655436
fax 413451873

AB 552 Newiegsze sprawozddaine zawiera wymiki baden ozmaczone symbalem (A7 elyge zakvesem akredytocyi PCA wr AB 532

oraz wyniki baden nicekredyrowanyeh. Wyniki spoza zakresu akredytecyi e posiadaiy oziaczenio (A"

Nr sprawozdania: LHS.9051.1. Gw 2020 Kielce, dnia: 292” -08- 19
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 562/0BS/N/20
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -
NAZWA | ADRES KLIENTA: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4
DOKUMENT: Protokot Nr SE.la 4251/ 83-90 /20 z dnia: 05.08.2020 do LHS.9011.192.2019
RODZAJ PROBKI: woda ciepta
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI:  -woda z natryskow
Kryta Plywalnia "Polanika", Chrusty, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnansk; 2604PBAS0012;

G- (5) - natryski; 2604PPPPW 9021

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PPIS Kielce (J.Banasik, J Krzysiek)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/P0O-03.
DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 05.08.2020 godz.10.00
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 05.08.2020 godz.12.00
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 05.08.2020/ 17.08.2020
Wartos¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka Kod | Znak Wynik Identyfikacja metody

(1.2)

PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12
Legionella sp. (A) jtk/100ml 023a = B2 [43-89) = 100" Matrix A, procedura §, podicze A (BCYE),
procedura 7, podioze B lub C

jtk - jednostki tworzace kolonie
"'~ w przypadku podania jednej wartoéci dolna warto$c zakresu wynosi zero
' _ warlo$¢ parametryczna wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi
(Dz U. z 2017r., poz. 2294)
* - niepewnosé rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek
o nalezy badaé w instalacjach wody cieplej. Probke do badan nalezy pobierac przynajmniej z 1 nz 10 natryskow.

Autoryzowat: Zatwierdzit:

] itory
"1 L
2020 108- 1 8

Oswiadcza sig, ze:
1. Wyniki badania odnoszg sie wylgcznie do dostarczone) probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdanie zoslato sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona1z1 Zatacznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2018r.






PCA

Potskie Cenvdum
AKRERYTACH

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYJNY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

www.wsse-kielee.pl

E-mail: lab.hliawsse-kielce.pl tel. 413655436
fax 413451873

AB 552 Nintiejsze spravozclaiie zawicra wyuiki badost oznaczone symbolem A", objgte zakresem akredytacy PCA e AB 552
oraz wyniki badent mioekredyiowamyelr. Wyniki spoza zakresi akredviacs e posiadagg vzmcsenia A
Nr sprawozdania: LHS.9051.1. 2020 Kielce, dnia: zgm ..[]8- 1 9
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 563/0BS/N/20

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE;: =

NAZWA | ADRES KLIENTA: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4

Protokot Nr SE.la 4251/ 83-90 /20
woda do spozycia

bez zastrzezen

-woda doprowadzana do ptywalni (woda do spozycia):

Kryta Piywalnia "Polanika", Chrusty, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnansk; 2604PBAS0012;
H (6) woda do spozycia

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

z dnia: 05.08.2020 do LHS.9011.192.2019

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PPIS Kielce (J.Krzysiek, J.Banasik)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-I1SO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07,10/04/PO-03.
DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

05.08.2020 godz. 9.50
05.08.2020 godz.12.00
05.08.2020/ 06.08.2020

Wartos¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka Kod |Znak Wynik . Identyfikacja metody
Azotany (A) mg NOy/dm® | 110b = 69 07" 50'% PN-82/C-04576.08
Utlenialnosc (A) mg /dm” 333b = 06 0,1* 50 PN-EN ISO 8467:2001

' - w przypadku podania jednej warto&ci doina warto$¢ zakresu wynosi zero
- wartos¢ parametryczna wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017r., poz. 2294)
- Warunek: [azotany]/50+[azotyny)/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotandw (NOs) i azotynéw (NOz) w mgfdma.
Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg.’dm3.
* - niepewnoscé rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Zatwierdzit:

( a4

2020 -0- 18

Autoryzowat:

QOs$wiadcza sie, Ze.
1. Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do dostarczonej probki
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu migjsca pobierania, itp. sa informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdanie zoslalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona1z1 Zalacznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2018r.






