4134546 22, fax 41 345 46 23
Kielce, 2020-11-27
Nr SE la- 4251/135/20

Ocena jakosci wody na ptywalni za okres od 04.07.2019r. do 27.1 1.2020r.

w zakresie parametrow mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, dziatajgc na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r
poz. 59 z poZniejszymi zmianami), § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r
W sprawie wymagarn, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 201 6),
W oparciu o analize:

1) parametrow jakosci wody na ptywalni,

2) wynikoéw badan wody na ptywaini wykonanych przez zarzgdzajgcego ptywalnig,

3) zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajgcego ptywalnig oraz

zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

4) wynikéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez wilasciwego panistwowego

inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny

stwierdza

ze woda w Plywalni Osrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym .Polanika” Chrusty ul. Laskowa 93
odpowiada wymaganiom

Plywalnia Osrodka Rehabilitacyjno — Wypoczynkowego ,Polanika” Chrusty ul. Laskowa 93
posiada trzy niecki basenowe: sportowa, rekreacyjng z hydromasazem matg bez urzgdzen
wytwarzajacych aerozol wodno-powietrzny do ktérych woda jest doprowadzana z wiasnego ujecia
witasnego Osrodka Rehabilitacyjno — Wypoczynkowego ,Polanika” Chrusty ul. Laskowa 93.

Ocena dokonana zostata na podstawie analiz prébek wody pobranych w ramach nadzoru
prowadzonego przez zarzadzajgcego plywalnig z Czestotliwoscia zgodng z zat. Nr 3 ww.
rozporzadzenia Ministra Zdrowia (zgodnie z zaopiniowanym harmonogramem) oraz na podstawie
wynikow badan wody pobranej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kielcach.

W wigkszosci przypadkow woda spefniata wymagania zawarte w zat. Nr 1 i Nr 2 do rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na
ptywalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). W przypadku pogorszenia jakosci wody basenowej,
PO przeprowadzeniu dziatan naprawczych przez administratora, pobrane kolejne probki
wody do analizy laboratoryjnej wykazywaly jej dobra jakosé.

Badania prébek wody Przeprowadzono w posiadajacych akredytacje laboratoriach:
Wojewodzkiej Stacji Sanitarno—Epidemiologicznej w Kielcach ul. JagielloAska 68 oraz Jars
Sp. z 0.0. ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo Filia Potudnie ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice.
Zarzadzajacy ptywalnia zgodnie z prowadzonym przez tutejsza Inspekcje monitoringiem jakosci
wody w ptywalniach dokumentowat na biezgco prace urzgdzen, rejestrowat wyniki pomiaru jakosci
wody, a informacje w tym zakresie umieszczat w miejscu widocznym dla oséb kgpigcych sie
(tablica informacyjna).

Otrzymuja:

1.Amid Prestige Mikotajczyk & Michon Spétka Jawna Osrodek Rehabilitacyjno — Wypoczynkowy
-Polanika” Chrusty ul. Laskowa 95, 26 — 050 Zagnansk

2. aa.
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DZIAL LABORATORYINY J?
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA L}\
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www.wsse-kielee.pl

tel. 413655430

E-mail: lab.hk@ wsse-Riclee.pl
fay 413451873
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Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

LHS.9051 z@( 2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Kielce, dnia:

556/0BS/N/20

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg;
DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4

Protokd!l Nr SE.1a 4251/ 83-80 /20
woda

bez zastrzezen

-woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji:

Kryta Ptywalnia "Polanika”, Chrusty, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnansk; 2604PBAS0012;
A (1) -woda wprowadzana do basenu plywackiego, 2604FPPPW 8014,

z dnia: 05.08.2020 do LHS.9011.192.2019

Przedstawiciel PPIS Kielce (J.Krzysiek, J. Banasik)

PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07;, PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/P0-03,
05.08.2020 godz.10.15
05.08.2020 godz.12.00
05.08.2020/ 17.08.2020

2020 -08- 1 9

Badane parametry

Wartosc
Jednostka Kod | Znak  Wynik Identyfikacja metody
parametryczna "

Liceba Escherichia coli (A) itk/100ml 015a = 0 o PN -EN IS0 9308-1:2014-12+A1 201704
Liczba Pseudomonas aeruginosa (A) jtk/100ml 019a = 0 0 PN-EN IS0 18266 2009
Ogolna liczba mikroorganizinow w . 207 PN-EN IS0 6222:2004
- Y 22a = 8 4.17]*
temp. 36+2°C po 48h inkubacii (A) A L [ I 100 Matoda posiewu walebnego
i PN-EN ISO 11731.2017-08+Ap1:2019-12
Legioneila sp (A) Jtk/100m| 023a = . o] Malrix A, procedura 5, podioze A (BCYE) procedura
wykrylo = i b
7, podioze B lub C
: 3% PN-E 7 :2016-09
Metnose (A) NTU 052a = 027 '+0.05° 02 POER S0 Fas) 1l
o Metoda nefelometryczna

Azotany (A} mg NO./dm” - 104 £1.0° PN-82/C-045/6.08
Azotany (A) mg NOafgm® | 110b = 35  $05" 20 PN-82/C-04576 08

Bromodichiorometan (A) mgfdm® 238h < 00010 PN-EN IS0 10301:2002 Rozdzial 2
2ibromochicrometan (A) mg/dm3 255h < 0,0010 PN-EN ISO 10301 2002 Rozdziat 2

Bromoform (A) mg.ﬁjm'J 324b < 00010 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziai 2
Chioroform (A) mgidm’ 328b = 0011 +0.002* 33; PN-EN iSO 103012002 Rozdzial 2
5 THM ™ (A) mgidm® 332h = 0,011 +0,002¢ 0.1 PN-EN ISO 10301.2002 Rozdzial 2
Utleniainosé (A) mg idm’ = 1.2 03" PN-EN IS0 8467 2001
Utlenialnose (A) ' mg/dm® | 333b = 06 02 4 PN-EN 1SO 8467 2001
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Nr sprawozdania: LHS.8051.1. Q{l 2020 Kielce, dnia:

jtk - jednostki tworzace kolonie

M _ najwyzsze dopuszczalne warlosci wg rozp Ministra Zdrowia 2 dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagar. jakim powinna odpowiadat woda na ptywalniach
(Dz.U. 2 dnia 2 grudnia 2015, poz 20186)

¥ najwyisza dopuszozaina warlosé w wodzic wprowadzonej do niecki basenowe] 7 syslemu cyrkulac

¥ najwy#sza dopuszczalna warlodé w wodzie w niecce basenowej, w wodzie w nicckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajgce
aerozol wodno-powietrzny oraz w wodzie w nieckach basenowych udostgpnianych do nauki plywania dla niemowla! i malych dzieci do lat 3

" _ podana warto$¢ stanowi roznice pomiedzy wartoscia tego paramelru w wodrie w niecce basenowej. a jego zawartocia w wodzie doprowadzane]

do phywalni (probka: 563/0BS/N/20 7 gnia poboru 05.08.2020)

', najwyzsza dopuszczalina wartosé w wodzie wprowadzonej do niecki basenowe| z systemu cyrkulacii,
w nieckach basenowych wyposazonych w urzgdzenia wylwarzajace aerozol wodno-powietrzny

. najwy#sza dopuszczaina wartost w wodzie w nieckach basenowych udostgpnianych do nauki plywania dia niemowilat i malych dzieci do fat 3

an. promodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan

5% i wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

w wodzie w niecce basenowej, oraz w wodzie

™. 5 THM warlos¢ 0znacza sume sigzen zwiazkow: trichloromet
* . niepewnost rozszerzona wyniku oszacowana dia poziomu ufnosci 9
Wynik podany po znaku "<" oznacza wynik panize; granicy oznaczenia ilosciowego metody

Autoryzowat: Zatwierdzit:

7

2020 +08- 18

Oswiadcza sig, e
1. Wyniki badania odnoszg sig wylaczme do dostarczonej probki,
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inacze,. jak tylko w calosc
3 Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie w preypadku probki pobrane) przez Klienta. Informacije dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca poblerania, itp. s informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientow: przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty olrzymania sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdani¢ zostalo sporzadzone w 3 eqzemplarzach. z Czego 2 otrzymuje Kiient, a 1 pozostaje w Laboratorium

Strona 2 22 Zatacznik 1a do PO-02 chowigzuje od dnia 01 01.2018r.
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DZIAL LABORATORYINY
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Nr sprawozdania:

KOD PROBK!:

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT;
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA;
POBIERANIE PROBEK wg:

LHS.9051.1.(02 2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN

557/0BSIN/20

Kielce, dnia: 202!] -38_ 14

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,

ul. Skibinskiego 4

Protokot Nr SE.la 4251/ 83-90 /20

woda

bez zastrzezen
-woda w niecce basenowej,
Kryta Piywalnia "Polanika", Chrusty, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnansk; 2604PBAS0012;

B (2) - basen plywacki;

2604PPPPW 8017,

Przedstawiciel PPIS Kielce (J.Krzysiek, J. Banasik)
PN-1SO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007; |10/04/PO-03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

z dnia: 05.08.2020 do LHS.9011.192.2019

05.08.2020 godz. 9.15
05.08.2020 godz.12.00
05.08.2020/ 17.08.2020

Warlosé
Badane parametry Jednostka Kod | 2Znak  Wynik identyfikacja metody
parametryczna '
Liczba Escherichia coli (A) jk/100mi 015a 0 [} PN -EN IS0 9308-1.2014-12+A1:2017-04
Liczba Pseudomonas acruginosa (A) jU/100m| 019a = 0 a PN-EN ISO 16266 2009
Ogolna liczba mikroorganizmow w 2 % R 20 PN-EN IS0 6222 2004
kitmi 022 3 1-10}" .

temp. 36+2°C po 48h inkubacji (A) RBIHG ? ! ! 100" Metoda posiewu wgigbnego

nie PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12
| egicnella sp. (A) jtki100ml 023a B k:to 0 Matrix A, procedura 5, pedioze A (BCYE}. procedura

VY 7. podioze B lub C

F PN-EN 7027-1 2016-0%
Metnosc (A) NTU 052a 025 005" 43 i . ENISO7027-1:20 _6 o
05 Meloda nefelemelryczna
Azolany (A) mg NOy/dm”’ = 96 10 PN-82/C-04576.08
Azotany (A) " mg NOydm’® | 110b = 27 04 20 PN-82/C-04576.08
Bromodichiorometan (A) mgf‘drn‘“ 238b < 0,0010 PN-2N ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Dibromochiorometan (A} mg/dm’ 255h < 0,0010 PN-EN SO 10301 2002 Rozdziat 2
Bromoform (A) mg.f(jm3 324b < 0,0010 PN-ENISO 10301:2002 Rozdzial 2
Chioroform (A) mg/dm” 328b = 0013 #0,002* 5 q: s PN-EN ISO 10307:2002 Rozdziat 2
AL

¥ THM ™ (A) mgidm® | 332b = 003 +0.002° 0.1 PN-EEN 1SO 10301:2002 Rozdzial 2
Utleniatnosc (A) mg fam* 1.4 +0,3" PN-EN ISO 8467 2001
Utlenialnosé (A) ' mg /dm* 333b = 08 102 4 PN-EN {SO 8467 2001

Strona 122
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Nr sprawozdania: .HS.8051.1. 602 2020 Kielce, dnia:

it - jednostki tworzace kolonie

i napwyzsze dopuszczaline wartoscl wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 20151 w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadac woda na plywalniach

{Dz U. z dnia 2 grudnia 2015, poz 2016}
. najwyssza dopuszczaing warlose w wodzie wprowadzone] do niecki basenowe] z syslemu cyrkulacii

I nawyzsza dopuszczalna wartosé w wodzie w nicece basenowej. w wodzie w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace

o-powietrzny oraz w wodzie w nieckach basenowych udostepnianych do nauki plywania dla niemowlat i matych dzieci do lat 3

aerozol wodn
a jege zawartodcig w wodzic doprowadzane)

1 _ podana wartosé stanowi réznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej,
do ptywalni (probka: 563/OBSIN/20 z dnia poboru 05.08.202C)

. najwyzsza dopuszczalng warlosc w wodzie wprowadzone} do niecki basenowe] z systemu ¢
w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wylwarzajace aerozol wodno-powietrzny

& napwyzsza dopuszezalna wartos¢ w wodzie w nieckach basenowych udostgpnianych do nauki piywania dla niemowlat i malych dzieci do 1at 3

"y THM wartes¢ oznacza sume stezen 2wiazkow: trichterometan, bromadichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan

iku oszacowana dia poziomu ufnosci 95% 1 wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglgdnia elapu pobierania probek

yrkulacji, w wodzie w niecce basenowe|, 0raz w wodzie

* - nippewnos$E rozszerzona wyn
Wynik podany po znaku "< oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody

Autoryzowat: Zatwierdzit:

Q 7 4

Oswiadcza sig, ?e:
1 Wyniki badania odnosza si¢ wylgcznie do dostarczonej probki
2 Rez pisemngj zgody Laboratorium. sprawozdanie nie moze byé powielane inacze], jak tylko w catosci
3 Laboratorium nie ponosi cdpowiedziainosel za potieranie w przypadxu prabki pobranej przez Klienta, Informacje dotyczace sposcbu pobierania,
opisu migjsca pobierania, itp. 83 informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Kiientowi przysluguje prawo reklamacii w lerminie 14 dni od daly otrzymania sprawozdania 7 badan
5 Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzgdzone w 3 egzemplarzach. z czego 2 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona 2 7 2 Zalgcznik 1a do PO-02 obowiazuje od dmia 01 01.2018¢
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Nr sprawozdania: tHs.9051.1.00h 2020 Kielce, dnia: 2020 -08- 1 ¢

SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 558/0BS/N/20

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKORBIORCE; -

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4

DOKUMENT: Protokot Nr SE.la 4251/ 83-90 /20 z dnia: 05.08.2020 do LHS.9011.192.2018
RODZAJ PROBKI: woda

OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI: -woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji;

Kryta Plywalnia "Polanika”, Chrusty, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnansk; 2604PBAS0012;
C (1) -woda wprowadzana do basenu rekreacyjnego, 2604PPPPW 8015;

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PPIS Kielce (J.Krzysiek, J. Banasik)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-1SO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07: PN-EN IS0 19458:2007; 10/04/P0-03.
DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 05.08.2020 godz.10.30
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 05.08.2020 godz.12.00
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 05.08.2020/17.08.2020
Wartosc
Badane parametry Jednostka Kod | Znak  Wynik Identyfikacja metody
parametryczna '
Liczba Eschenchia coli (A) JK/100mI 015a = J 0 FN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1.2017-04
Liczba Pseudomonas aeruginosa (A} jtk/100m! 019a = 0 0 PN-EN ISO 16266 2009
Qgélna liczba mikroorganizméw w ey ) < 7 20 PN-EN IS0 8222:2004
temp 36x2°C po 48h inkubagji (A} kit 022a ? {3-14) 100" Meloda posiewu wgigbnego
e PN-EN iSO 11731:2017-08+Ap1:2019-12

Legionella sp. (A) JIKA0GmI 023a 0 Matrix A, procedura 5, podioze A {BCYE), procedura

wykrylo . .

7. podioze B lub C
2 TINLE 30 7027-1:2016-
Metnose (A} NTU 052a < 020 0.3 . PN-EN IS0 7027-1:2016-09
0,5" Metoda nefelometryczna
Azolany (A) mg NO./dm" - = 175 #18 PN-82/C-04578.08
Azotany (A} mg NOydm® | 110b = 106 115" 20 PN-82/C-04576.08
Bromodichlorametan (A) mgfdm-‘ 238b < 00010 PN-EN ISO 103012002 Rozdzial 2
Dibromochlorometan (A) mgidm’ 255b < 00010 - PN-EN 15O 10301:2002 Rozdziai 2
Bramoform (A) mg-‘dm:‘ 324b < 0,0010 4 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
, 03"

Chiloroform {A) mg/dm” 328b 0.012 0002 joj* PN-EN 1SO 10301 2002 Rozdzal 2
¥ THM '™ (A) mg/dm’ 33zb = 0012 10,002 0,1 PN-EN ISO 103012002 Rozdzial 2
Utleniainoscé (A) mg fdm* . = 15 =03 : PN-EN ISO 84672001
Uttenialnosé (A) ' mg /dm’* 333h = 09 03 4 PN-EN IS0 84672001

Strona 12 ? Zatgesmk Tado PO-02 obowiazuie od dnia 01 01 201 8¢




Nr sprawozdania: LHS.9051.1 Qj) 1) 2020 Kielce, dnia: 020 -08- 19

ik - jednostki tworzgce kolonie

. najwyzsze dopuszczalne wartosct wg rozp. Ministra Zdrowia 2 dnia @ listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna edpowiadac woda na phywalniach
(Dz.U. 2 dnia 2 grudnia 2015, poz. 2016)

#_ najwyzsza dopuszczalna wartose w wodzie wprowadzane] do niecki basenowej 7 systemu cyrkutacy

. najwyzsza dopuszczalna warlodé w wodzie w niecce basenowe], w wodzie w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajgce
aerozol wodno-powietrzny oraz w wodzio w nieckach bascnowych udostepnianych do nauki plywania dla niemowlat | matych dzieci do lat 3

. padana wartosc stanowi roznice pormedzy warloscig tego parametiu w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartodcig w wodzic doprowadzane)
do phywalni (probka 563/0BS/N/20 7 dnia poboru 05.08.2020)

1. najwyzsza dopuszczalna wartosé w wodzie wprowadzone) do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w wodzie w niecce basenowe), oraz w wodzie
w nicckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powistrzny

5! najwyzsza dopuszczaina wartost w wodzie w nicckach basenowych udostepnianych do nauki piywania dia niemowlat i matych dzieci de lat 3

7§ THM wartosé oznacza sume stezen zwiazkow: trichioromatan, bromodichlorametan, dibromochlorometan, tribromometan

* - niepewnosc rozszerzona wyniky cszacowana dla poziomu ufnosci 95% i wspdtczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Wynik podany pe znaku "< oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia itosciowego metody

Autoryzowal: Zatwierdzit:

“;\_p Sl

2070 -0 1 8

Qswiadcza sig, 2e:
1. Wyniki badania odneszg sig wylacznie do dostarczonej probki
2. Bez pisemnej 2gody Laboratorium, sprawozcanie nie moze byé powielane inacze), jak tylko w calosci.
4 Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobrane przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pebierania,
opisu migjsca pobierania, itp. 53 informaciami pozyskanymi od Klienta.
4 Klientow przystuguje prawo reklamaci w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan

[

5. Ninigjsze sprawozdanie zostalo sporzgdzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient, 2 1 pozostaje w Laboratorium.
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Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kicleach
DZIAL LABORATORYINY

ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

ul. Jagiellonska 68. 23-734 Kiclce

www.wsse-kielee.pl

E-mail: lab. bk wsse-kictee.pl

Naneygsze spranvozdue zenvierd ¥ Smks boad czmecaone symbofear A

tel. 413055436
fux 413451873

bt zeki s advedveac PO e 46 352

ovatz wypske hendon suscedeced ooy cls, 1ndi spoza skrosickredy g e posiodogs asiczena A

Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:

LHs.2051.1. (O} 2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Kielce, dnia: ZBZG 'UB' 1 9

559/0BS/N/20

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-818 Kielce,
ul. Skibinskiego 4
Protokot Nr SE.la 4251/ 83-90 /20

woda

bez zastrzezen
-woda w niecce basenowej wyposazonej w urzgdzenia wytwarzajgce aerozol wodno-

powietrzny;

z dnia: 05.08.2020 do LHS.8011.182.20189

Kryta Plywalnia "Palanika", Chrusty, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnansk; 2604PBAS0012;
D (3) - basen rekreacyjny; 2604PPPPW 8018,

Przedstawiciel PPIS Kielce (J.Krzysiek, J. Banasik)
PN-1SO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISC 19458:2007; |0/04/PC-03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZEN!A BADANIA:

05.08.2020 godz. 9.30
05.08.2020 godz.12.00
05.08.2020/17.08.2020

Wartosc
Badane parametry Jednostka Kod |2Znak  Wynik identyfikacja metody
parametryczna "
liczba Escherichia coli (A) jtk/100mi 015a Q 0 PN -EN S0 9208-1:2014-12+A1.2017.04
Liczba Pscudomonas aeruginosa (A) Jtkf100mI 019a = Bl ¢} PN-EN IS0 16266 :2009
Ogdlna liczba mikroorganizmow w 20 PN-EN IS0 6222,2004
k! 22a = z 0-8}* .
temp. 361:2°C po 48h inkubacji (A) B % i} 100 Meloda posiewu wgtebnego
dig PN-EN ISQO 11731:2017-08+Ap1:2019.-12
L egionella sp (A) jtkf10emi 023a ) G Matrix A, procedura 5, podioze A (BCYE), procedura
wykiyto A4
7, podioze B lub C
e N-E rp27- -
Melnoss (A) NTU 052a | < 020 , PIEEN IS T0a 10008
0.5 Metoda nefelometryczna
Azotany (A) mg NOy/dm’ = 177  1.8* PN-82/C-04576.08
Azotany (A) mg NOy/dm® | 110b = 108  £15" 20 PN-82/C-04576.08
Bromodichicrometan (A} mgidm’ 238b = 0,001t =x0002* PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
Dibromochlerometan (A) magidm® 255h < 0,0010 PN-EN iSO 10301:2002 Rozdzial 2
Bromoform (A) mg/dm” 3z24b < 0.0010 PN-EN IS0 10301.2002 Rozdziat 2
} B g - 0.03° = : ‘
Chioroform {A) mag/dm 328b = 0015 0003 o oale PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
¥ THM ™ (A) mg/dm’ 332b = 0016 +0,003" 0.1 EN-EMN ISO 10301 2002 Rozdzia! 2
Utleniainosé (A) mg;’dm] 0,9 10.2° PN-EN {80 8467 2001
Utleniainosc (A) mg fdm” 333b 0.3 01" 4 PN-EN I1SO 8467:2001
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Nr sprawozdania: LHS.9051.1.GO(1 2020 Kielce, dnia: 70 -08- 19

jtk - jednostki tworzgce kolonie

) najwyzsze dopuszczaine warlosci wg rozp Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 20157, w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach
{Dz.U. z dnia 2 grudnia 2015, poz 2016)

1. najwyzsza dopuszczalna wartos¢ w wodzie wprowadzonej do niecki basenowe] 2 systemu cyrkulacii

' najwyzsza dopuszezalna warlose w wodzie w niecce basenowej, w wodzie w nicckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajgce
acrozol wodno-powietrzny oraz w wodzie w nieckach basenowych udostepnianych do nauki piywania dia niemowiat | malych dzieci do iat 3

" podana warlo$¢ stanowi roznice pomiedzy warloécia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzane)
do piywalni (probka: 563/0BS/N/20 2 dnia poboru 05.08.2020)

15, najwyzsza dopuszczalna wartose w wodzie wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacii, w wodzie w niecce basenowej, orazw wodzie
w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-pawielrzny

' najwyzsza dopuszczalna wartose w wodzie w nieckach basenowych udostepnianych do nauki plywania dia niemowlat i malych dziecido lat 3

7. THM warlosé oznacza sume stezen zwiazkow: trichloromatan, bromodichlorometan, dibromochlorometan. tribromometan

* . nigpewno$c rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% i wspdiczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

ot

Wynik podany po znaku "<" oznacza wynik ponize; granicy oznaczenia ilosciowego metody

Autcryzowal: Zatwierdzil:
F
L
T\ _

| VZ

2020 f08- 1 8

Oswiadcza sig, Ze:
1. Wyniki badania odnosza sig wylacznie do dostarczonej probki
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powelane inacze|, jak tylko w calosci.
4, Laboratorium nie panosi odpowiedzialnoscl za pobieranie w przypadku probki pobrane; przez Klienla. informacje dotyczace sposchu pobierania,
cpisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Kliena.
4. Klientowi przysluguje prawo reklamacyi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Ninigjsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klienl. a 1 pozostaje w Laboratorium.
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[ b Waojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiclogiczna w Kielcach
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?"} ngﬁ%‘. DZIAL LABORATORYINY
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E-mail: lab.hka wase-Kielee.pl twh, 413635430
fin 413451873
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:

Nr sprawozdania: LHS.9051.1.GO( 2020 Kieice, dnia: 2020 -08- 1 9
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 560/0BS/N/20
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -
NAZWA | ADRES KLIENTA: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-818 Kielce,
ul. Skibinskiego 4
DOKUMENT: Protokot Nr SE la 4251/ 83-90/20  z dnia: 05.08.2020 do LHS.9011.192.2019
RODZAJ PROBKI: woda

OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen
PUNKT POBORU PROBKI: -woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji;
Kryta Ptywalnia "Polanika”, Chrusty, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnansk; 2604PBAS0012;

E (1) -woda wprowadzana do Whirpool, 2604PPPPW B016,

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PPIS Kielce (J Krzysiek, J. Banasik)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007, 10/04/PO-03.
DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 05.08.2020 godz.10.45
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 05.08.2020 godz.12.00
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 05.08.2020/ 17.08.2020
Wartosc
Badane parametry Jednostka Kod | Znak  Wynik ldentyfikacja metody
paramelryczno
Liczba Escherichia coli (A) jik/100mi 015a = Lo [¥] PN -EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba Pseudomonas aeruginesa (A) jlk/100m! 019a = ¥} 0 PN-EN ISO 16266 2009
Ogoina liczba mikroorganizmow w ‘ : & 207 PN-EN ISC 82222004
022: = & 2-13]" .
teinp 36+2°C po 48h inkubacy (A) it/rmi e ’ L2458 100" Metoda posiewu wglebnego
g PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1 2019-12

Legonella sp. (A) jtk/100mi 023a S S Q Malrix A, procedura 5, podioze A (BCYE). procedura

wysry! 7. poditoze B lub C

- ) 03" PN-EN I1SO 7027-1 2016-09

sihoie HH VEza € el 05" Metoda nefefometryczna
Azotany (A) mg NOydm® - = 96  £10° : PN-82/C-04576 08
Azotany (A) " mg NOwdm’ | 110D s 27 04" 20 PN-82/C-04576 08
Bromodichlorometan {A) mgldm® 238h < 00010 . PN-EN ISC 103012002 Rozdziat 2
Dibromochlorometan (A) mgfdm® 2550 < 00010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Bromoform (A) mgldm?® a24b < 00010 . PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Chioroform (A) mg.-'n;fmJ 328b = 0012 +0003" ggi PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdzial 2
¥ THM ™ (A) mgidm® 332b = 0,019 0003 0,1 PN-EN iSO 10301.2002 Rozdziai 2
Utleniainose (A} mg /dm”* - = 22 05 PN-EN ISO 8467 2001
Utlenialnosé (A ™ mg /dm* 333h = 16  £0,5* 4 PN-EN ISO 8467:2001

Strona1z 2 Zatacznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01 01 2018r




Nr sprawozdania: 1..!48.905?.1.60{ 2020 Kielce, dnia: 020 8- 13

jtk - jednestki tworzace kolonie

' najwyzsze dopuszeraine wartosci wg rozp. Ministra Zdrowia 2 dnia 9 listopada 20151 w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(Dz.U 2 dnia 2 grudnia 20195, poz. 2016}

%1 napwyzsza dopuszczalna wartos¢ w wodzie wprowadzone) do niecki basenowej z systemu cyrkulacii

2, naiwyzsza dopuszczalna wartodc w wodzie w niecce basenowe|, w wodzie w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajgce
aerozel wodno-powielrzny oraz w wodzie w nieckach basenowych udostepnianych do nauki plywania dla niemowlat i matych dzieci do lat 3

. podana wartoé stanowi roznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce bascnowej, @ jego zawartoscig w wodzie doprowadzane]
do plywalni {probka: 563/0BS/N/20 2 dnia poboru 05.08.2020)

"*'. majwyzsza dopuszczalna wartosé w wodzie wprowadzone do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w wodzie w niecce basenowej, oraz w wodzie
w nieckach basenowych wypasazonych w urzgdzenia wylwarzajace aerozol wodno-powietrzny

S najwyzsza dopuszczalna wartose w wodzie w nieckach basenowych udostepnianych do nauki plywania dia niemowiat | matych dzieci do lal 3

™. 5 THM wartos¢ oznacza sume slezen zwiazkéw: trichiorometan. bromodichioromelan, dibromochlorometan, tribromometan

* - niepewnosé rozszerzona wyniku oszacowana dia paziomu ufnosci 95% i wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" 0znacza wynik ponizej granicy oznaczenia iloscioweqgo metody

Autoryzowat: Zatwierdzit:

it 4

Oéwiadcza sie, 7¢°

=Y

Wyniki badania odnosza sig wylacznie do dostarczone) probki

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze oyt powielane inaczey, jak lylko w catosct.

Laboratorium nie ponos odpowiedziainosci za pobierame w przypadku probki pobrane przez Klienta. Informacje dotyczace sposchu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi ad Khienta.

Klienlowi przysiuguje prawo reklamacii w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan

Ninigjsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z c2ego 2 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboralonum.

w N

[ £ B
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LHS.9051.1.G06 2020 Kielce, dnia:

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr sprawozdania:

2020 -08- 19

KOD PROBKI: 561/0BS/N/20

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4

Protokot Nr SE.la 4251/ 83-90 /20
woda

bez zastrzezen

-woda w niecce basenowej wyposazonej w urzadzenia wylwarzajace aerozol wodno-

powietrzny;
Kryta Plywalnia "Polanika”, Chrusty, ul Laskowa 93, 26-050 Zagnansk; 2604PBASC012Z;

F (3) - Whirpool, 2604PPPPW 8019

z dnia; 05.08.2020 do LHS.9011.192.2019

DOKUMENT:

RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

Przedstawiciel PPIS Kielce (J.Krzysiek, J. Banasik)

PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07;, PN-EN SO 19458:2007; 10/04/PO-03.
05.08.2020 godz. 9.00
05.08.2020 godz.12.00
05.08.2020/ 17.08.2020

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:
DATA | GODZINA POBORU PROBK!:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Wartos¢
Badane paraimetry Jednostka Kod | Znak  Wunik Identyfikacja metody
parametryczna
| iczba Escherichia coli (A) jtk/100m! p15a . i o PN EN ISO 9308-1 2014-12+A1 201/-04
Liczba Pseudomonas aeruginosa (A) jtk/100mi 019a 8} 0 PN-EN ISO 16266 2009
Ogolna liczba mikroorganizméw w 207 PN-EN iSO 62222004
: 22 w 2 o-8]* B ;
temp. 36:2°C po 48h inkubac) (A) st bt (c-6] 1007 Metoda posiewu wglgbnego
i PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12

Legionelia sp. (A) jtk/100mi 023a = oo 0 Malrix A, procedura 5, podioze A (BCYE). procedura

WYY 7. podioze B lub C

2 INLE 209714 9016
Metnosé (A) NTU 052a < 020 D PN-EN [5G 7027-1.2015-03
0.5 Metoeda nefelometryczna
Azotany (M) mg NOy/dm’ . = A0 L5 PN-82/C-04576 08
Azotany (A" mg NO-/dm® | 110b = 32 DA 20 PN-82/C-04576 08
Bromodichlorometan (A) mgfdm” 238b < 0,0010 PN-EN I1SO 10301:2002 Rozdzial 2
Dibromochioromelan (A) mg/dm” 255b < 00010 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 7
Bromoform {A) mofdm® 324b < 0.0010 PN-EN IS0 10301.2002 Rozdzial 2
0.,03"

Chioroform (A) mgfdm" 328H = Q021 0004° D"‘?"’ PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
5 THM "™ (A) mgidm’ 332b = 0027 10,004* 01 PN-EN iSO 10301:2002 Rozdzial 2
Utlenialnosc (A) mg /am’ . = 20 04" PN-EN IS0 84672001
Utieniainosé (A} mg fdm’ 333b = 14 204" 4 PN-EN 1SO B467:2001
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2020 -08- 19

Nr sprawozdania: LHS.9051.1, 6{)6 2020 Kielce, dnia:

jtk - jednostki tworzace kolonie

Y1 najwy2sze dopuszczaine warloscl wg rozp. Minislra Zdrowiz z dnia 9 listopada 20157, w sprawie wymagan, Jjakim powinna odpowiadaé wada na plywalniach
{Dz.U. z dnia 2 grudnia 2015, poz. 2016}

“ najwyzsza dopuszczalina wartosé w wodzie wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji

3 najwyzsza dopuszezaina wartos¢ w wodzie w niecce basenowej, w wodzie w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace
aerozo! wodno-powietrzny oraz w wodzie w nieckach basenowych udostepnianych do nauki plywania dla niemowlgt | malych dzieci do iat 3

I podana wartoét stanowi réznice pomiadzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce hasenowej, a jego zawartoicia w wodzie doprowadzane]
do phywalni (probka: 563/0BS/N/20 z dnia poboru 05 08 2020)

L najwyzsza dopuszezaina wartos¢ w wodzie wpiowadzonej do nigcki basenowej z systemu cyrkulacji, w wodzie w niecce basenowej, oraz w wodzie
w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajgce aerozol wodno-powietrzny

™. najwyisza dopuszezaina wartosé w wodzie w nisckach basenowych udoglepnianych do nauki plywania dia niemowlat i malych dzieci do lat 3

"5 THM wartosé oznacza sume stezen zwigzkow. trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan

" - niepewno$S rozszerzona wyniku oszacowana dia poziomu ufnosci 95% 1 wspblczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

Wynik podany po znaku "<" oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia losciowego metody

Auloryzowat: Zatwierdzit

N Jlteo

Oswiadcra sie. Ze

Wyniki badania odnosza sie wylacznie do dostarczone| probki

Hez pisemnej zgody Laboratorium. sprawezdanie me moze byE powielane inacze), jak tylko w calosci.

Laboratorium nie ponosi odpewiedziainosct za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Kiienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,

w o=

opisu miejsca pobierania, itp. sa informacjami pozyskanymi od Klienta
Klientowi przysiuguje prawo reklamacy w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania # badan
Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Kiient, a 1 pozostaje w Laboratorium,

S -
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Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kiclcach

N g WY - DZIAL LABORATORYINY
l PolSEiE CONTRUR I ODDZ!AL B!\DAN HIGIEN\/ SRODO\V[bKA

AXKERYTALS

ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce

wiwww avsse-kiclee.pl

tel. 413635436
fax 413451873

E-mail: lab.hlva wsse-kielee.pl
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NepNe Aprem azie anwia swvinkt Pecdopr aenaiczome symbofen

orctz wyekt badast sieakredy syt Wiy spoza sakress CRIV RICHE T prstaediages szeen et e

Nr sprawozdania: LHSQDSTLGO’ 2020 Kielce, dnia: 2020 -08- 19
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 562/0BS/N/20
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:
NAZWA | ADRES KLIENTA: Panstwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-818 Kielce,
ul. Skibinskiego 4
DOKUMENT: Protoké! Nr SE.la 4251/ 83-90 /20  z dnia: 05.08.2020  do LHS.9011.192.2019
RODZAJ PROBKI: woda ciepta
OCENA STANU PROBKE: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PRORBKI:  -woda z natryskow
Kryta Plywalnia "Polanika”, Chrusty, ul. Laskowa 63, 26-050 Zagnansk; 2604PBAS0012;

G- (5) - natryski; 2804PPPPW 9021

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PPIS Kielce (J.Banasik, J Krzysiek)

POBIERANIE PROBEK wg: PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/P0-03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 05.08.2020 godz.10.00
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 05.08.2020 godz.12.00
DATA ROZPOCZECIA BADANIA /DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 05.08.2020/ 17.08.2020

Wartos¢ parametryczna

Badane parametry Jednostka | Kod | Znak  Wynix g identyfikacja metody
i

PN-EN IS0 11731 2017-08+Ap1:2018-12

Legionetla sp. (A) jtk/100mi 023a - g2 [43-89]* <1007 Matrix A, procedura 5, podioze A (BCYE),
procedura 7, podioze B lub C

itk - jednostki tworzace kolonie
1w przypadku podania jedne) wartosci dolna wartose zakresu wynosi 2ero
- warlosé parametryczna wg rozp. Ministra Zdrowia Z gmia 7 grudnia 20171 w sprawte jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(e m @ T, pus. 20G4)
- niepewnose rozszerzona wyniku oszacowana dia poztomu uinosci 95% i wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglgdnia etapu pobierania piohex

- nalezy badad w instaiacjach wody cieptej. Prooke do badan nalezy pobierac preynajmnig) z 1 nz 10 natryskow
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Oswiadcza sie, ze:
1. Wyniki badania odnoszg si¢ wylgcznie do doslarczone| probki
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nic moze by¢ powielane inaczej, jak lylko w catosci
3. Labgratorium nie ponasi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. informacie dolyCzgce sposoiu pobierama,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta
4 Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Ninigjsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 3 egzemplarzach. z czego 2 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratonium

Strona 1z Zalacyrik 1a do PO-02 obowgzuje od dnia 010720187
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Nr sprawozdania: LHS.8051.1. 2020 Kielce, dnia: 232{1 -[]B 1 g
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 563/0BS/N/20
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -
NAZWA | ADRES KLIENTA: Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4
DOKUMENT: Protokot Nr St.la 4251/ 83-90 /20 z dnia: 0656.08.2020 do LHS.8011.192.2019
RODZAJ PROBKI: woda do spozycia
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen
PUNKT POBORU PROBKI .woda doprowadzana do plywalni (woda do spozycia):
Kryta Plywalnia "polanika”, Chrusty, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnansk; 2604PBAS0012;
H (6) woda do spozycia

PROBKOBIORCA: przedstawiciel PPIS Kielce (J Krzysiek, J.Banasik)

POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISC 5667—5:2017-’50+Ap1:2019—0?’.|Of04!PO-—03.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 05.08.2020 godz. 9.50

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 05.08.2020 godz.12.00

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 05.08.2020/ 06.08.2020
Wartosé parameltryczna

r Badane parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik ’ p|mm = Identyfikacja metody

Azotany (A) mg NOydm® | 110b = G649 07 50 PN-§2/C-04576.08

Utienialnosc (A) mg fdm” I 333b = 08 =:02° 50 PNEN IS0 B467 2001

- w przypadku podania jednej wartosci dolna wartosc zakresu Wynos! 2610
wartose paramelryczna wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20171 w sprawe jakosci wody przeznaczone] do spozycid przez fudzi
i z 20171 poz. 2294)
Stezenie a‘zotynbw ﬂ&é‘éﬁré“{,‘fl’fﬁ; gdzie warloscl w nawiasach kwadratov.t'ych oznaczaja stezfzmc azotarféwf (NO3) i azotynow (NOz} w mg/dm®
Niepewnost rozszerzona wyniku 0573{::;;?;0::?‘0%1 g0 SIEe WDUQC'QQUW'GE Jub innych urzadzen dystrybucjl nie moze przekraczac warlodci 0,10 mg/dm?
- poziomu ufnosc 95% | wspoiczynnika rozszerzema k=2, nie uwzglgdnia etapu pobwerania prébek

Autoryzowal: ——
atwierdzit:

Y /4

Oswiadcza sig. ze.

;' ;‘"?’“ki badania odnosza sio wylacznie do dostarczone) piobki
3- L;:;o;:;j::g: :iosznl;:zj;t;x; ‘sppraufozdan;a nig moa by¢ powielane inaczci, jak tylko w calosci
P rap, b; gpf;a,nr-]:::;a pobieranic w przypadku probki pobrane przez Kiienta. Infermacic dolyczace sposobu pobierania.
4. Klienlowi przysiuguje prawo reklan;ac ‘I o p‘_’?‘y"’ka"“"“’ P i i
ji wlerminie 14 dri od daty olrzymania sprawozdania 2 badan

5 Niniejsze sprawi
2 czdanie zo o . :
Strona 1 e z0slalo sporzadzone w 3 egzamplarzach. z Czego 2 olrzymuje Klient, 2 1 pozostaje w Laboratorum
rona 11
Zalacenik 1a do PO-02 chowiazue od dnia 01.01.2018r






